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La presente investigación tiene como objetivo establecer cuál es el sistema de alcantarillado 
más adecuado entre el sistema de alcantarillado convencional y el sistema de alcantarillado por 
vacío para San Pedro de Cajas, ya que este distrito no presenta una adecuada red de 
alcantarillado para la población los cuales recurren a realizar sus conexiones de manera 
artesanal. 
Para la recolección de datos se contó con la Guía de diseño de alcantarillado por vacío, el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y se obtuvo los planos e información del distrito 
brindado por la Municipalidad de San Pedro de Cajas, para poder establecer la topografía de la 
zona de muestra y determinar un presupuesto referencial de ambos sistemas de alcantarillado 
empleando el programa Costos y Presupuesto S10. 
El método de investigación es cuantitativo, tipo de investigación básico, de nivel de 
investigación descriptivo, siendo de diseño de investigación no experimental de corte 
transversal. 
La conclusión a la que se llegó en esta investigación es que el sistema de alcantarillado 
convencional es el más adecuado para el distrito de San Pedro de Cajas por ser más económico 
y tener una pendiente favorable a su función que es por gravedad en comparación del sistema 
de alcantarillado por vacío que al no haber una empresa dedicada este sistema en el Perú, eleva 
considerablemente los precios de importación de las cámaras de vacío. 
Palabras clave: Sistema de alcantarillado convencional, Sistema de alcantarillado por vacío, 




The objective of this research is to establish the most adequate sewerage system between the 
conventional sewerage system and the vacuum sewer system for San Pedro de Cajas, since this 
district does not have an adequate sewerage network for the population. they resort to making 
their connections in an artisanal way. 
For the collection of data, the Design Guide for Sewage by Vacuum, the National Building 
Regulations, and the plans and information of the district provided by the Municipality of San 
Pedro de Cajas were obtained, in order to establish the topography of the area of shows and 
determine a referential budget of both sewer systems using the program Costs and Budget S10. 
The research method is quantitative, basic research type, descriptive level of research, being of 
non-experimental research design of cross section. 
 
The conclusion reached in this investigation is that the conventional sewerage system is the 
most suitable for the district of San Pedro de Cajas because it is more economical and has a 
favorable slope to its function, which is by gravity compared to the system of vacuum sewerage 
system that does not have a dedicated company in Peru, significantly increases the import 
prices of vacuum chambers. 
 
























1.1 Realidad problemática 
El sistema de alcantarillado se origina desde los primeros asentamientos humanos, con el fin 
principal de drenar las aguas pluviales. Ante los problemas de plagas, infecciones y brotes de 
enfermedades en el periodo Romano, se optó por construir las primeras redes de alcantarillado, 
sin embargo, la falta de limpieza de estos canales construidos bajo las ciudades, originó el 
incremento de enfermedades durante el siglo XIX, por lo que el hombre buscó deshacerse de 
los residuos sólidos y las aguas residuales de las ciudades. 
El sector de saneamiento en el Perú, ha logrado importantes avances durante estos 
últimos años, sin embargo la mala calidad de los servicios que se ofrecen a la población 
muestran la deficiencia de los sistemas construidos, así como la falta de personal calificado 
para las tareas, generando colapsos en temporadas de lluvias, inundaciones como los ocurridos 
en la parte norte del país durante el fenómeno del niño, donde se pudo observar el colapso de 
las redes de alcantarillado en los diferentes poblados afectados, provocando daños materiales 
en las viviendas, emanaciones de enfermedades así como los olores propios de las aguas 
servidas. 
El Distrito de San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma, se encuentra ubicado a 
4012 msnm. en la sierra central del Perú. El distrito no cuenta con un adecuado diseño de su 
red de alcantarillado para todas las viviendas, por lo que los pobladores optan por hacer de 
manera artesanal las conexiones de sus viviendas, resultando estos factores adversos para el 
medio ambiente, por la mala disposición final de estas aguas residuales. 
En la presente tesis se realizará una comparación técnico y económico, para lo cual se 
tendrá en consideración fichas técnicas para determinar el funcionamiento y operación de los 




comparación económica se realizará mediante el programa S10 para determinar los costos y 
presupuestos en ambos sistemas de alcantarillado. 
1.2 Trabajos previos 
Las redes de alcantarillado convencional comprenden un sistema de tuberías y obras 
complementarias las cuales cumplen la labor de evacuar, conducir y recibir las aguas residuales 
y escurrimientos superficiales producidos por las precipitaciones, las cuales deben ser 
diseñadas cumpliendo las normas y reglamentos de acuerdo a las necesidades de la población. 
Sin embargo, presenta muchas limitaciones como el tiempo de conexión, el alto costo en 
materiales y su costo de operación en la diversa topografía con la que cuenta el país. Ante estos 
problemas, el sistema de alcantarillado al vacío, se presenta como una solución adecuada ya 
que se pueden adaptar fácilmente a los tipos de suelos donde el sistema convencional no tiene 
tanta eficacia, por lo que resulta beneficioso en cuanto a trabajabilidad y economía a largo 
plazo. 
Para el presente proyecto de investigación se obtuvieron trabajos previos relacionados 
al análisis de los sistemas de alcantarillado convencional y el sistema de alcantarillado al vacío 
que se describen a continuación: 
Carbajal (2016) Tuvo como objetivo principal desarrollar un sistema alternativo 
tecnológico, donde el sistema de alcantarillado al vacío resultó el más óptimo para la 
conducción de aguas residuales y su aplicación en los procesos de selección, priorización y 
ejecución de la inversión pública y ofrecer una mejor calidad de vida y desarrollo a la región 
de Loreto. Asimismo, evaluó la rentabilidad social del sistema de alcantarillado convencional 
para dinamizar la contribución de la sociedad organizada en la gestión y determinación de una 
alternativa tecnológica. Teniendo como conclusión que el sistema de alcantarillado por vacío 




garantías en su funcionamiento por tratarse de un sistema controlado. Del mismo modo, el 
sistema por vacío reduce considerablemente el tiempo de ejecución y costo de mano de obra, 
además de ser una solución ideal para zonas rocosas, terrenos planos, zonas con 
contrapendiente, zonas con alto nivel freático, entre otros. 
Antón (2015) Tiene como objetivo la comparación y aplicación de sistemas de 
transporte de aguas servidas por gravedad y al vacío, dando así la diferencia en el acceso a 
información de las características de los materiales a emplear en ambos sistemas, por lo que se 
estableció comparaciones que conlleven a aplicar esos sistemas en un mismo lugar dado, así 
como los reglamentos vigentes para ambos sistemas de alcantarillado, detallar especificaciones 
técnicas de los procesos constructivos de ambos sistemas. Teniendo por conclusión que el 
sistema de alcantarillado por vacío puede ser empleado como un sistema alternativo para el 
transporte de aguas residuales, dado que reduce considerablemente los costos en cuanto a la 
excavación y relleno de zanjas al tener una profundidad similar al de una red de agua potable 
al funcionar por presión y no por gravedad. Asimismo, se reduce el tiempo y la mano de obra 
en el sistema de alcantarillado al vacío, ya que los materiales vienen adaptados para ser 
ensamblados a diferencia de los buzones de concreto del sistema convencional; de igual manera 
este sistema minimiza los problemas de obstrucción debido a que trabaja por presión y no por 
gravedad.  
Gallardo (2011) Tuvo como objetivo evaluar la implementación de un sistema de 
recolección de aguas servidas, siendo el sistema de alcantarillado al vacío un método más 
sustentable en comparación con el sistema de alcantarillado convencional, se pudo realizar una 
investigación del funcionamiento del alcantarillado al vacío, y analizar los costos de los 
sistemas de alcantarillado gravitacional y alcantarillado al vacío. Se pudo concluir que el 
sistema de alcantarillado al vacío es una alternativa que conlleva a mayores costos de inversión, 




olores, problemas de exudación por aguas pluviales, adaptable a terrenos rocosos, suelos 
inestables, suelos llanos al ser este un sistema que funciona por presión y no por gravedad como 
si lo hacen los sistemas convencionales. 
Monroy (2014) Tuvo como objetivo identificar los problemas usuales en los sistemas de 
alcantarillado convencional siendo factores determinantes a largo plazo, dado que no se han 
estado haciendo el adecuado mantenimiento, y el deterioro de los materiales fabricados con 
cemento Portland deteriorados por el ataque del Ácido Sulfúrico Biogenético (ASB). Se pudo 
concluir que los sistemas de alcantarillado convencionales se enfrentan a problemas como el 
incremento acelerado de la población, mayores precipitaciones, falta de mantenimiento y 
revisión de las líneas, provocando así daños severos a la infraestructura de los sistemas de 
alcantarillado, como la corrosión del sistema de conducción, obstrucciones, el llenado rápido 
de las líneas de alcantarillado generando así constantes rehabilitaciones constantes a los 
sistemas de alcantarillado convencionales. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Es necesario conocer los términos relacionados a las variables estudiadas, por lo que, es 
necesarios realizar una breve descripción de algunas teorías relacionadas. 
1.3.1 Sistema de alcantarillado convencional  
Anton (2015) “Se denomina redes de alcantarillado al sistema de estructuras y tuberías usadas 
para la recolección y transporte de las aguas residuales y/o pluviales de una población según 








Lopez Cualla (2000) indica que: “El sistema de alcantarillado es una serie de tuberías y obras 
complementarias, empleadas para captar y evacuar las aguas residuales y la escorrentía exterior 
originada por la lluvia” (p.265). 
 
 Abel Bellido (2005) “Los sistemas de alcantarillado convencionales es el sistema más popular 
para la recolección y conducción de las aguas residuales. Está constituido por redes colectoras 
que son construidas, generalmente, en la parte central de calles y avenidas e instaladas en 
pendiente, permitiendo que se establezca un flujo por gravedad desde las viviendas hasta la 
planta de tratamiento” (Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado. Pág. 6) 
Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas compuestos en su gran mayoría por 
conductos de sección circular, las cuales funcionan a presión atmosférica mediante el uso de la 
fuerza de gravedad. En la Figura 1.1 Se muestra el esquema de sistema de transporte de aguas 
residuales por gravedad. 
 







Consideraciones en el sistema de alcantarillado por gravedad 
La Norma Técnica Peruana OS. 070 Redes de Aguas Residuales (2015) señala requisitos 
mínimos a los cuales deben estar sujetos todo proyecto y obra de infraestructura sanitaria. Este 
establece los siguientes criterios de diseño: 
La Norma Técnica Peruana OS. 070 Redes de Aguas Residuales (2015) menciona que 
“el caudal de contribución será el 80% del caudal de agua potable consumida y para el diseño 
se considerará el valor del caudal máximo horario (…) los caudales inicial y final serán 
calculados con 1.5 l/s como valor mínimo para el caudal (…) las cuales deberán cumplir la 
condición de auto limpieza con la pendiente dada” (p. 4). 
La pendiente mínima puede ser determinada por la siguiente expresión: 
𝑺𝑶𝐦𝐢𝐧 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟓 𝑸𝒊 
−𝟎,𝟒𝟕                                   (1.1) 
Donde:  
𝑆𝑂  𝑚𝑖𝑛 = Pendiente mínima (m/m) 
𝑄𝑖 = Caudal inicial (L/s)  
La Norma Técnica Peruana OS. 070 Redes de Aguas Residuales (2015) menciona 
que “las tuberías y accesorios a emplear deberán cumplir con la normativa vigente (…) 
Cuando la velocidad final es mayor a la velocidad critica, la máxima altura de lámina de 
agua admisible debe ser 50% del diámetro del colector y será igual o menor al 75% para el 
valor máximo para el caudal final, asegurando la ventilación del tramo” (p. 5). 
La velocidad crítica se define de con la siguiente expresión: 
𝐕𝐂 = 𝟔 ∗ √𝐠 ∗ 𝐑𝐇                                             (1.2) 
Donde: 




g = Aceleración de la gravedad (m/𝑠2) 
R𝐻  = Radio Hidráulico (m) 
Las tuberías principales de un ramal colector tendrán un diámetro mínimo de 160 mm. y 
diámetros nominales no deberán ser menor de 100 mm.  
 Conexión predial  
La descarga domiciliaria es una tubería que permite la evacuación de las aguas servidas de las 
viviendas hacia la red principal para su evacuación a su disposición final para el posterior 
tratamiento. 
La descarga domiciliaria se inicia en un registro principal ubicado en la parte externa 
de los predios, con una tapa de cierre hermético que impide la liberación de olores fétidos, con 
una tubería de 110 mm. de diámetro mínimo la cual deberá contar con una pendiente mínima 
de 15 por mil, así mismo se diseña una rejilla de inspección de acero de 3/8” para evitar el  
avance de solidos no degradables  de considerable tamaño que puedan poner en peligro el 
funcionamiento adecuado de la red principal. La Figura 1.2 muestra el perfil de conexión 
domiciliaria de alcantarillado convencional. 
De debe seleccionar la tubería de la acometida y las piezas especiales de preferencia, del mismo 
tipo de material a emplear en el colector, así como el procedimiento de conexión 
correspondiente. 
 




La ubicación de la conexión predial de redes de aguas residuales, deberá ubicarse a una 
distancia mínima de 1.20 m. del límite izquierdo o derecho del predio. Para otros casos se 
deberá justificar adecuadamente. El diámetro mínimo de la conexión será de 100mm. 
Cámaras de inspección  
Son estructuras que permiten la limpieza, inspección, ventilación y mantenimiento del sistema 
de alcantarillado. Generalmente se emplean en la intersección de varias tuberías y en todos los 
cambios de dirección, pendiente y diámetro de tubería. 
La construcción de los buzones puede ser prefabricados o elaborados en el lugar, lo cual 
dependerá del análisis económico y material a emplear deberá cumplir con los requisitos de 
durabilidad, hermeticidad de la estructura y resistencia de los ataques químicos y gases que 
llevan las aguas servidas.  
 
Tuberías del Sistema de alcantarillado por gravedad 
La red está constituida por un conjunto de tuberías por las que son transportadas las aguas 
servidas captadas a lo largo de la red, siendo el ingreso del agua de manera constante, 
acumulando caudales que darán lugar a ampliaciones constantes en la sección de los conductos. 
La Norma Técnica Peruana OS. 070 Redes de Aguas Residuales (2015) menciona que, “se 
proyectara una tubería principal en las calles o avenidas de 20 m de ancho o menos sobre el eje 
de la vía vehicular de preferencia. Asimismo, en avenida de más de 20 m de ancho se proyectará 
una tubería principal a cada lado de la calzada” (p. 5).  
La mínima distancia entre los planos verticales tangentes de una tubería principal de 




el ramal colector de aguas residuales deberá ubicarse en las veredas en paralelo frente al lote 
sobre el eje, o en su defecto a una distancia de 0.50 m contados a partir del límite de propiedad.  
El recubrimiento en las tuberías variara según la ubicación en las vías, así como el suelo 
del lugar. La Norma Técnica Peruana OS. 070 Redes de Aguas Residuales (2015) menciona 
que: 
El recubrimiento sobre las tuberías no será menor a 1.0 m en las vías vehiculares y 0.30 
m en las vías peatonales y/o zonas rocosas, sin embargo, cuando se empleen ramales 
colectores y el suelo sea rocoso, el recubrimiento mínimo a partir de la clave del tubo 
será de 0.20 m. (p. 5). 
 
1.3.2 Sistema de alcantarillado por vacío 
Los sistemas de alcantarillado por vacío tienen como principio de funcionamiento la diferencia 
de presión entre la atmosférica y la presión negativa en la red colectora. 
Gallardo (2011) “Un sistema mecanizado de transporte de aguas residuales, diseñado 
para ser aplicado en cualquier tipo de terreno, ambiente y condiciones de aplicación” (p. 
10) 
Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2013), refiere que “será 
aplicada el sistema por vacío luego de descartar técnicamente que no sea posible aplicar un 
sistema de alcantarillado convencional […] donde el terreno tenga nivel freático alto, terrenos 
inundables, terrenos rocosos y que presente el 80% de la longitud y cuando presente pendientes 










Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2013) “Los sistemas de 
drenaje por vacío son diseñados para operar conforme a los principios de flujo de dos (2) fases: 
Aire – Liquido. El aire y el líquido son admitidos en distintas proporciones, las mismas pueden 
ser reguladas ajustando el ciclo de apertura de la válvula” 
Perdidas por Fricción  
Para las tuberías instaladas con una pendiente en el rango de 0.2% - 2% tendrán pérdidas por 
fricción los cuales se acumulan a lo largo de la trayectoria del flujo desde la última válvula 
hasta la estación colectora. Cuando existan pendientes mayores se permite ignorar estas 
pérdidas. 
Las pérdidas por fricción se calculan por la formula a continuación: 
𝐟 = 𝟐. 𝟕𝟓 𝐱 𝟎. 𝟐𝟎𝟖𝟑𝐱(𝟏𝟎𝟎  𝐂)𝟏.𝟔𝟓𝐱𝐐𝟏.𝟖𝟓/𝐝𝟒.𝟎𝟔𝟓𝟓𝐩𝐢𝐞𝐬  𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐢𝐞𝐬      ….. 2.1 
 
Perdidas Estáticas  
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2013) menciona que “con el fin de 
mantener una profundidad mínima, el sistema de drenaje por vacío emplea cambios de nivel 
empleando cambios con dos codos de 45° y un tramo pequeño de tubería para formar un perfil 
en forma de diente de sierra” (p.26). 
Las pérdidas estáticas son como las perdidas por fricción, debido al uso de cambios de 




 C = 150 para tubería PVC 
 Q = Gasto mínimo en Galones por minuto (GPM) 





En la tesis elaborada por Antón (2015) se encuentran los siguientes parámetros a considerar: 
Pendientes 
a) Se empleará la pendiente del terreno natural si esta es mayor del 0.2%. 
b) En un terreno plano se empleará la pendiente mínima del 0.2%. 
c) Cuando exista contrapendiente se usará el perfil diente de sierra. 
d) Tender 15 m de tubería con una pendiente de 0.2% antes de una serie de cambios 
de nivel. 
Pendientes en cambio de nivel: 
A. Para tuberías de 3” y 4”, el mayor valor que resulte de entre el 0.2% de pendiente, 
cuando el terreno presente una pendiente natural, o sea el 80% del diámetro interior 
de la tubería. 
B. Asimismo, para tuberías de 6”, 8” y 10”, se considerará e mayor valor que resulte de 
las características ya mencionadas anteriormente para tuberías de 3” y 4”. 
Cambios De Nivel 
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2013) no dice que: 
a) Para las tuberías de 3” o 4” se empleará de preferencia cambios de nivel de 1 pie. 
b) Para tuberías de 6” y mayores, se destinará cambios de nivel de 1.5 pies 
c) Perdida estática = Altura de cambio de nivel – Diámetro interior de la tubería. 
d) La suma mínima de las pérdidas desde alguna válvula hacia la estación de vacío, será 
igual a la suma de 13 ft. de pérdida estática con 5 ft. de pérdidas por fricción 
e) se emplearán 5 cambios de nivel como máximo antes de la conexión del ramal a la red 





Caudales de diseño mínimos y máximos 
Tabla 1  
Diámetros máximos de tuberías  
 
Son los diámetros máximos permitidos según la cantidad de galones por 
minuto (GPM) y litros por segundo (LPS). Fuente: Anton 2015 
 
Consideraciones en la longitud de las líneas colectoras 
El MVCS (2013) establecen que Para líneas de servicio se emplearan tuberías de 3” hasta por 
300 pies de distancia, y para líneas principales hasta 2,000 pies de tubería de 4” como límites 
para la longitud continua en tuberías de menor diámetro (p. 27). 
Proceso de funcionamiento desde la casa hasta la estación de Vacío 
El proceso de funcionamiento de la red de alcantarillado al vacío desde la vivienda hacia la 
estación de vacío será descrito en la figura 1.3.  
Diámetro de la Tubería GPM LPS 
3” 19.52 1.23 
4” 37.84 2.39 
6” 104.57 6.60 
8” 209.37 13.21 





Figura  4 Esquema de funcionamiento de red de vacío. 
1. Las aguas residuales son transportadas por gravedad desde el predio hacia la cámara de 
recolección, este único tramo se emplea el sistema de alcantarillado convencional 
2. Las aguas residuales serán almacenadas en la cámara de recolección, el cual cuenta con 
un sensor que activará el mecanismo cuando la cámara presente 40 litros, donde se 
permitirá el ingreso del vacío hacia el interior. 
3. Las aguas residuales serán transportadas a través de la presión negativa de la red de 
vacío hacia la estación de vacío. 
4. La estación de vacío genera la presión necesaria para el correcto funcionamiento del 
sistema, recolecta todas las aguas residuales para posteriormente transportarlas hacia el 
colector o planta de tratamiento existente. 
La conexión de los predios hacia un sistema de vacío es similar a cualquier otra conexión 




requiere un gran diámetro. En la Figura 1.4 muestra el perfil de conexión entre el predio y la 
cámara de vacío. 
 
Figura  5 Perfil entre vivienda y cámara de vacío 
Gallardo (2011) nos dice que “el vacío creado por las bombas de vacío es transferido a 
través de la red de vacío hacia la cámara de vacío donde se encuentra la válvula, la cual se 
encuentra ubicado en el compartimiento superior de la cámara (…) Esta válvula normalmente 
se encuentra cerrada con la finalidad de sellar la red de vacío, esto asegura que el vacío se 
encuentre en la red de tuberías” (p. 14). En la Figura 1.5 muestra la ubicación de la válvula en 
el interior de la cámara de vacío. 
 




Cámara colectora  
La cámara deberá ser hermética para prevenir la entrada de aguas superficiales, deberá resistir 
fuerzas exteriores, así como la presión interior producida por el agua.   
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2013) menciona que “las 
cámaras colectoras contarán con una capacidad de almacenamiento mínima del 25% del caudal 
medio diario en caso de fallar en el suministro de energía o emergencia similar (…) deberá ser 
construida de un material resistente a la corrosión y no sea afectado por el contacto con las 
aguas residuales, ni ante un eventual sismo” (p.18).  
 
Figura  7 muestra “una cámara pre fabricada de fibra de vidrio, la cual se compone de 
cuatro partes principales: la cámara inferior (sumidero), la cámara superior (cielo de la 
válvula), el anillo anti flotación que separa las dos cámaras y la tapa” (AIRVAC). 
 
Red de Vacío 
Cada válvula se encuentra conectada a la red de vacío, la cual por una presión diferencial de 
aire (-50 Kpa a -70 Kpa) succiona el agua residual de la red de vacío. La turbulencia producida 
desintegra los sólidos y los mezcla con el aire y el líquido formando una espuma aeróbica, la 
cual mantiene limpia la red evitando obstrucciones. 
Las redes de vacío son instaladas con un perfil tipo diente de sierra, con el fin de 




mínima de 30 cm, se insertan dos codos de 45 grados para restablecer la profundidad de trabajo. 
En la Figura 1.8 se muestra la red de vacío en forma tipo diente de sierra. 
 
Figura  8 Red de vacío en forma tipo diente de sierra. (Fuente: FLOVAC) 
Tuberías de la red principal 
“La red de tuberías está conformadas por tubos de PVC PN 10 o tuberías de HSPEE PN10, 
montadas con un perfil de sierra, lo cual permite la formación de saltos donde el líquido se 
acumula (ver figura 1.8) (…) y serán transportados progresivamente por aire en dirección del 
tanque de recolección en la estación de vacío” (Gallardo, 2011, p 28) 
“Las tuberías del sistema de alcantarillado por vacío solo necesitan una pendiente 
mínima de 0.2%, a diferencia del sistema por gravedad el cual necesita pendientes 
pronunciadas y diámetro más grandes para su funcionamiento adecuado. Asimismo, debido a 
que el sistema es por vacío, la alta velocidad del aire que ingresa desde la arqueta de recolección 
permite una rápida evacuación de las aguas residuales la cual mantiene limpia la red” 
(Rodríguez, 2015). 
Consideraciones en la operación del sistema  
Una válvula de vacío podrá captar como máximo el flujo de 8 conexiones domiciliarias, la cual 
es operada y controlada neumáticamente, a través de un nivel o sensor instalado en el sumidero, 




El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2013) nos dice que “por lo 
general esta válvula permanece abierto de 3 a 5 segundos. La red de alcantarillado por vacío 
absorbe el fluido depositado en el sumidero, y al evacuarse es sometido a la presión 
atmosférica. La diferencia de presiones existente en la red produce la desintegración de los 
sólidos, y son evacuados juntos con los líquidos a la estación de vacío” (p.15). 
La presión negativa, es generada por la estación de vacío ubicado al final de la red de 
recolección. Las aguas residuales transportadas hacia el tanque, son posteriormente bombeadas 
hacia el colector principal para finalmente se conducido hacia la planta de tratamiento. 
Es importante contar con un generador eléctrico fijo o móvil en la estación de vacío, 
para mantener el sistema en operación durante los cortes de energía eléctrica. 
Sensor de Nivel 
El sensor de nivel emplea tuberías no menores a 45 mm de diámetro interno, el cual activa la 
válvula de vacío y permite r el ingreso de vacío cuando el sumidero se encuentre en su límite. 
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2013) refiere que “el sensor 
de nivel se encarga de determinar el nivel que alcanzan las aguas residuales en la cámara 
colectora. Al subir el nivel del agua, comienza a subir empujando el aire atrapado […] cuando 
se alcanza el volumen de activación del aire, se activa el controlador” (p.20). 
Controlador de la Válvula de Vacío  
“El controlador abre la válvula solo cuando exista un vacío mínimo de 15KPa por debajo de la 
presión atmosférica y se mantendrá abierto al menos hasta que el volumen de activación haya 
sido evacuado. Los controladores instalados en las cámaras deben ser capaces de operar 
sumergidos, para permitir la entrada de aire después de que las aguas residuales hayan sido 




Diseño de las bombas de Impulsión 
Las bombas de impulsión deberán funcionar sin obstruirse y trabajar un mínimo de doce veces 
cada hora. Si existieran sistemas al servicio de más de 20 viviendas deberán contar con bombas 
de ayuda con la misma capacidad, la cual permitirá retirar una de ellas sin que exista pérdida 
en sistema durante su mantenimiento. 
Diseño Hidroneumático 
Cuando no haya caudal y en cada válvula de vacío, el sistema debe alcanzar un vacío mínimo 
especificado de 25 Kpa. El sistema debe lograr un reencendido automático en caso del fallo 
eléctrico público.   
Perfiles de la red de vacío 
El sistema de alcantarillado por vacío presenta entre una de sus principales ventajas la 
flexibilidad de la tubería para adaptarse al terreno, sea de manera ascendente o descendente 
sobrellevando los obstáculos que se presentan en el terreno, por lo que nos encontramos tres 
tipos de perfiles: 
1. Perfil horizontal: Terraigua (2015) nos dice emplea este tipo de perfil cuando “la zona 
se presenta plana sin grandes variaciones de terreno, para este caso las tuberías son 
instaladas a una profundidad estándar de 1.2 metros a 1.5 metros, con una pequeña 
pendiente de 0.2%. La instalación de los saltos se debe hacer a una distancia máxima 
de 150 metros para poder mantener la misma altura inicial” (p. 8). Así como se muestra 





Figura  9 Distancia máxima en perfil horizontal (fuente: Terraigua) 
 
2. Perfil ascendente: Terraigua (2015) “Cuando el perfil del terreno se encuentra en contra 
pendiente, se mantendrá una pendiente igual o mayor de 0.2% y la distancia entre salto 
será igual o mayor a los 6 metros” (p. 8). Tal como muestra la figura 10 
 
Figura  10 Distancia entre saltos en contra pendiente (Fuente: Terraigua) 
 
3. Perfil descendente: Terraigua (2015) menciona que “se emplea este tipo de perfil 
cuando se encuentra una pendiente favorable en el mismo sentido del flujo, para el cual 
no requerirá el uso de saltos y a tubería mantendrá la misma pendiente del terreno” (p. 





Figura  11 Pendiente favorable al sentido del flujo (Fuente: Terraigua) 
Diseño de la estación de Vacío 
La estación de vacío se encarga de recibir las aguas residuales obtenidas a través de la presión 
negativa existente en la red de vacío para su posterior evacuación una vez alcanzado su 
capacidad.  
“El número y la capacidad de los generadores de vacío y bombas de impulsión deben 
ser escogido para funcionar al máximo caudal del aire y aguas residuales. El volumen 
mínimo de acumulación del tanque receptor será calculado teniendo en cuenta la 
frecuencia máxima de puestas en marcha de los generadores de vacío” (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2013, p. 29) 
Para evitar consumos de energía y esfuerzos, es conveniente establecer la estación de vacío en 
el punto más centrado del área a abastecer. La Figura 1.8 muestra la ubicación de la estación 





Figura  12 Ubicación de la Estación de Vacío 
1.4 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes problemas de 
investigación: 
1.4.1 Problema general 
El problema general de la investigación fue ¿Cuál es el sistema de alcantarillado más sostenible 
entre el sistema de alcantarillado convencional y el sistema de alcantarillado por vacío en San 
Pedro de Cajas, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
- ¿Cuál es el funcionamiento del sistema de alcantarillado convencional y del sistema de 
alcantarillado por vacío? 
- ¿De qué modo influye el diseño del sistema de alcantarillado por vacío en comparación 




- ¿Cuál es el sistema de alcantarillado más económico entre el sistema de alcantarillado 
convencional y el sistema de alcantarillado por vacío? 
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar el conocimiento existente sobre el 
sistema de alcantarillado al vacío, como un sistema alternativo al sistema de alcantarillado 
convencional que comúnmente se viene desarrollando en el país. Para lo cual, mediante un 
análisis comparativo entre ambos sistemas permitirá conocer el funcionamiento, ventajas y 
desventajas y poder determinar el mejor sistema a emplear según las características de la zona 
de aplicación. 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el sistema de alcantarillado 
en nuestro país, que se adapte a la gran variedad de suelos y que sea una alternativa práctica y 
eficiente a emplear. Asimismo, se busca dar solución a problemas como obstrucciones, 
filtraciones, tiempo de instalación, y calidad de servicio.  
El análisis comparativo de los sistemas de alcantarillado convencional y el sistema de 
alcantarillado al vacío, siendo este último un sistema alternativo que busca ser empleado como 
alternativa de solución en casos donde el sistema convencional no pueda ser aplicado 
adecuadamente debido a la topografía o tipo de suelo donde se quiera considerar. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 







1.6.2 Hipótesis especificas  
El sistema de alcantarillado convencional presenta mejor funcionamiento en comparación del 
sistema de alcantarillado por vacío. 
El sistema de alcantarillado por vacío se adapta mejor a la topografía de San Pedro de Cajas. 
El costo del sistema de alcantarillado por vacío es mayor al sistema de alcantarillado 
convencional. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
El objetivo general será evaluar la implementación del sistema de alcantarillado por vacío que 
resulta ser más sostenible en comparación del sistema de alcantarillado convencional en San 
Pedro de Cajas, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Determinar el funcionamiento del sistema de alcantarillado convencional y del sistema 
de alcantarillado al vacío 
OE2: Analizar de qué modo influye el diseño del sistema de alcantarillado por vacío en 
comparación del sistema de alcantarillado convencional. 



























2.1 Diseño de la investigación 
El presente proyecto de investigación que se propone corresponde a:  
- No experimental: En esta investigación no se manipulará las variables y se 
seleccionará la zona de estudio. 
Como señala Kerlinger (1979). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 
sujetos o a las condiciones”. (pág. 116) 
2.1.1 Tipo de estudio 
Según el objeto de estudio 
- Cuantitativo: La investigación será real, tangible y medible. 
Santosh Gupta dice  que “al usar una metodología cuantitativa, normalmente está probando la 
teoría a través de la prueba de una hipótesis” (pag.104) 
 
Según el nivel de medición y análisis de información  
- Descriptivo:  
La presente investigación se llevará a cabo de forma descriptiva, ya que, se describirá y se 
definirá la problemática, y posteriormente diseñar y emplear los datos en la comparación de 
los sistemas de alcantarillado convencional y por vacío.  
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 




“Básicamente consiste en identificar y describir las características de un determinado estudio, 
para lo cual es necesario precisar la variable de investigación y así poder construir instrumentos 
que permitan recoger la información pertinente”. (Orosco y Pomasunco, 2014, p.56) 
Según el objeto de estudio 
- Transversal: Ya que en la presente investigación se desea describir las características 
de las variables. 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado.”  (Metodología de la Investigación. Pág. 247) 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Las variables a analizar en el presente proyecto de investigación son: 
Variable 1: Sistema de alcantarillado convencional 
Variable 2: Sistema de alcantarillado al vacío.  
2.2.2 Operacionalización de las variables 
Aquí se indicará la forma de cómo se procederá a medir las variables, la cual se presenta en el 
siguiente cuadro. 
2.2.3 Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 2 Matriz de las variables de la investigación 
















“Se denomina redes de 
alcantarillado al 
sistema de estructuras y 
tuberías usadas para la 
recolección y 
transporte de las aguas 
residuales y/o pluviales 
de una población según 
sea el diseño y las 
disposiciones locales” 
(Anton, 2015) 
La variable sistema de 
alcantarillado 
convencional, es de 
naturaleza cuantitativa, 
que se operacionaliza 
en 3 dimensiones: 
funcionamiento, diseño 




Red de tubería 
Fichas técnicas Pendientes 
Ámbito de aplicación 
- Diseño 
Pendientes 
RNE Norma OS 070 y 
Guía de diseño de 
alcantarillado por vacío 
Velocidades 
Caudales de diseño 












transporte de aguas 
residuales, diseñado 
para ser aplicado en 
cualquier tipo de 




La variable sistema de 
alcantarillado por 
vacío, es de naturaleza 
cuantitativa, que se 
operacionaliza en 3 
dimensiones: 
funcionamiento, diseño 













2.3 Población y muestra  
Población 
La población a considerar para la presente investigación se las redes de alcantarillado 
del distrito de San Pedro de Cajas  
Muestra 
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” Selltiz, 1976. Metodología de la Investigación (Pág. 262) 
Fernando y Baptista (2014) nos dice “La muestra es un subgrupo de la población de 
interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 
antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha población”  
Para el presente proyecto de evaluación se empleará el muestreo por conveniencia o no 
probabilístico, dado que no emplearemos formulas estadísticos para determinar la 
cantidad de la muestra. Por lo tanto, se tomará como muestra las 225 viviendas ubicadas 
alrededor de la plaza de armas del distrito donde se concentra la mayor cantidad de 
viviendas y actividad de la población del Distrito de San Pedro de Cajas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
“Considera que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 
observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 
investigador tiene en mente”. (Fernando y Baptista, 2014, p. 201) 






En la comparación técnica de los sistemas de alcantarillado convencional y 
alcantarillado al vacío, se emplearán fichas técnicas para determinar el tipo de material 
a usar. Asimismo, se realizarán las comparaciones de ambos sistemas correspondientes 
a los equipos que serán empleados. 
- Económico: 
En la comparación económica se realizarán cotizaciones del sistema de alcantarillado 
convencional y el sistema de alcantarillado al vacío, para determinar el sistema 
adecuado para el distrito de San Pedro de Cajas.   
Validez y confiabilidad 
“La validez del contenido se refiere al grado en que in instrumento refleja un dominio 
especifico del contenido de lo que se mide” (Fernando y Baptista, 2014, p. 201) 
En el presente proyecto se emplearon temas de investigaciones realizadas por tesistas de la 
Universidad Nacional de Piura, Universidad Austral de Chile, Universidad Científica del Perú, 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Guía de Diseño de Alcantarillado por Vacío del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, así como artículos técnicos de 
empresas españolas con amplia trayectoria en la construcción de estos sistemas, por lo cual se 
consideran válidos y confiables.  
2.5 Métodos de análisis de datos 
Según Fernando y Baptista (2014) “en las investigaciones cualitativas los datos se expresan de 




central de las variables a estudiar, los objetivos y las preguntas de la investigación mediante la 
observación de los datos”. 
Los datos económicos a analizar se realizarán mediante el programa S10 para la estimación de 
costos y presupuestos de los sistemas de alcantarillado convencional y para el sistema de 
alcantarillado al vacío. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar y aceptar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos alcanzados a partir de los resultados de la comparación técnico y 
económico del sistema de alcantarillado convencional y el sistema de alcantarillado por vacío 



























CALCULO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
CONVENCIONAL 
El distrito de San Pedro de cajas cuenta con 1650 viviendas según información proporcionada 
por la Municipalidad de dicho distrito, así mismo según el último censo elaborado por el 
INEI en el año 2015, cuenta con 5633 habitantes, tal como lo muestra la tabla 3 
Tabla 3 
Censo poblacional INEI desde el año 2000 hasta el 2015 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo la cantidad de viviendas y la población del distrito de San Pedro de Cajas se puede 
calcular el Índice de habitantes por vivienda: 
 
Población Vivienda  Índice de hab/viv 























Para la siguiente red de alcantarillado se tiene como muestra un total de 225 viviendas.  
Datos para el cálculo: 
Numero de lotes    : 225 viviendas 
Total de habitantes   : 768 habitantes 
Coeficiente de manning  : 0.01 
Consumo por vivienda   : 12.3 m3/hab/mes 
Diámetro de tubería    : 160 mm y 200mm. 
Índice de habitantes por vivienda  : 3.41 hab / viv. 
 
- Se tomará como referencia para el cálculo la tubería 1 
Cota inicial: 4037.27 m.s.n.m          Cota final: 4031.85 m.s.n.m 
Longitud de tubería: 90.75 m 
Número de viviendas que ocupan directamente la tubería: 13 viviendas 
a) Consumo por vivienda 









) =  𝟒𝟏𝟎 𝒍𝒕/𝒅𝒊𝒂 
b) Consumo por habitante  








c) Población acumulada (PA)  
Es la sumatoria de habitantes de tramos anteriores:  
PA = (Número de viviendas aportantes) (índice de habitantes por vivienda) 
PA = (13 viviendas) (3.41 habitantes/vivienda) 
PA= 44.33 habitantes. 
d) Caudal máximo diario (Qmd) 







   
Qmd = 0.0616 lts/seg 
e) Caudal máximo horario (Qmh) 
Qmh = (Qp) (K) 
Qmh = (0.0616 lts/seg) (2.5) 




f) Caudal de descargue (Qd) 
Qd = (Qp) (C)  
Qd = (0.154 lts/seg) (0.80) 
Qd = 0.0123 lts/seg 









S = 0.0597 









Rh = 0.025 m. 

















 V = 2.089 m/s 
j) Caudal de diseño (Q)  












Tabla 5  
Resultados para el diseño de alcantarillado convencional por tramo actual. 
 











PENDIENTE DIÁMETRO (m) VELOCIDAD (m/s) CAUDAL (l/s)
BZ N° 1 4037.27 TUBERIA-1 1 y 2 4037.27 4031.85 90.75 39.78 39.78 0.060 0.150 1.50 1.20 0.060 0.20 2.09 65.64
BZ N° 2 4031.85 TUBERIA-2 2 y 3 4031.85 4027.35 78.48 18.36 58.14 0.088 0.220 1.50 1.20 0.057 0.20 1.76 55.43
BZ N° 3 4027.35 TUBERIA-3 3 y 4 4027.35 4021.39 94.27 48.96 107.1 0.162 0.405 1.50 1.20 0.063 0.20 1.85 58.20
BZ N° 4 4021.39 TUBERIA-4 4 y 5 4021.39 4017.07 89.85 30.6 137.7 0.208 0.521 1.50 1.20 0.048 0.20 1.62 50.76
BZ N° 5 4017.07 TUBERIA-5 5 y 6 4017.07 4013.45 73.54 33.66 171.36 0.259 0.648 1.50 1.20 0.049 0.20 1.63 51.36
BZ N° 6 4013.45 TUBERIA-6 6 y 7 4013.45 4010.41 85.39 21.42 192.78 0.292 0.729 1.50 1.20 0.036 0.20 1.39 43.68
BZ N° 7 4010.41 TUBERIA-7 8 y 9 4041.81 4032.61 89.85 24.48 217.26 0.329 0.822 1.50 1.20 0.102 0.16 2.36 47.40
BZ N° 8 4041.81 TUBERIA-8 9 y 10 4032.61 4021.00 96.33 36.72 253.98 0.384 0.961 1.50 1.20 0.121 0.16 2.56 51.43
BZ N° 9 4032.61 TUBERIA-9 10 y 11 4021.00 4016.08 79.10 15.3 269.28 0.407 1.019 1.50 1.20 0.062 0.16 1.84 36.95
BZ N° 10 4021.00 TUBERIA-10 11 y 12 4016.08 4015.46 93.54 24.48 293.76 0.444 1.111 1.50 1.20 0.007 0.16 0.60 12.06
BZ N° 11 4016.08 TUBERIA-11 12 y 6 4015.46 4013.45 80.03 27.54 321.3 0.486 1.215 1.50 1.20 0.025 0.16 1.17 23.48
BZ N° 12 4015.46 TUBERIA-12 13 y 14 4027.87 4018.21 101.14 30.6 351.9 0.532 1.331 1.50 1.20 0.096 0.16 2.28 45.78
BZ N° 13 4027.87 TUBERIA-13 14 y 15 4018.21 4014.81 85.80 24.48 376.38 0.569 1.424 1.50 1.20 0.040 0.16 1.47 29.49
BZ N° 14 4018.21 TUBERIA-14 15 y 16 4014.81 4012.19 92.13 21.42 397.8 0.602 1.505 1.50 1.20 0.028 0.16 1.24 24.98
BZ N° 15 4014.81 TUBERIA-15 16 y 7 4037.44 4010.41 66.61 24.48 422.28 0.639 1.597 1.50 1.20 0.406 0.16 4.69 94.37
BZ N° 16 4012.19 TUBERIA-17 17 y 1 4047.92 4037.27 86.35 24.48 446.76 0.676 1.690 1.50 1.20 0.123 0.16 2.59 52.03
BZ N° 17 4047.92 TUBERIA-18 1 y 9 4037.27 4032.61 85.49 33.66 480.42 0.727 1.817 1.50 1.20 0.055 0.16 1.72 34.59
BZ N° 18 4045.75 TUBERIA-19 9 y 13 4032.61 4027.87 87.55 30.6 511.02 0.773 1.933 1.50 1.20 0.054 0.16 1.71 34.47
BZ N° 19 4043.12 TUBERIA-20 18 y 2 4045.75 4031.85 85.68 30.6 541.62 0.819 2.049 1.50 1.20 0.162 0.16 2.97 59.67
BZ N° 20 4040.79 TUBERIA-21 2 y 10 4031.85 4021.00 81.05 33.66 575.28 0.870 2.176 1.50 1.20 0.134 0.16 2.70 54.20
BZ N° 21 4037.44 TUBERIA-22 10 y 14 4021.00 4018.21 81.64 18.36 593.64 0.898 2.245 1.50 1.20 0.034 0.16 1.36 27.39
TUBERIA-23 19 y 3 4043.12 4027.35 87.13 27.54 621.18 0.940 2.350 2.35 1.88 0.181 0.16 3.13 63.03
TUBERIA-24 3 y 11 4027.35 4016.08 78.36 18.36 639.54 0.968 2.419 2.42 1.94 0.144 0.16 2.79 56.18
TUBERIA-25 11 y 15 4016.08 4014.81 82.00 27.54 667.08 1.009 2.523 2.52 2.02 0.015 0.16 0.92 18.44
TUBERIA-26 20 y 4 4040.79 4021.39 94.32 27.54 694.62 1.051 2.627 2.63 2.10 0.206 0.16 3.34 67.19
TUBERIA-27 4 y 12 4021.39 4015.46 75.45 15.3 709.92 1.074 2.685 2.69 2.15 0.079 0.16 2.07 41.53
TUBERIA-28 12 y 16 4015.46 4012.19 85.29 21.42 731.34 1.106 2.766 2.77 2.21 0.038 0.16 1.44 29.01
TUBERIA-29 21 y 5 4037.44 4017.07 94.57 24.48 755.82 1.144 2.859 2.86 2.29 0.215 0.16 3.42 68.75




CALCULO POBLACIONAL FUTURA      
      
1) MÉTODO ARITMÉTICO         
    1.5     uso t (25 años) = 1.5 
 
    
r = (5633-6271) / (2015-2000) 
r= -42.53  
Pf = 5633 (1 + (-42.53*1.5) / 1000)  
Pf = 5274 habitantes    
      
2) MÉTODO GEOMÉTRICO      
      
 
 
r = ((5633/6271) ^ (1/10)) - 1 
r   = -0.0107 
POB 2030 = 5633 * (1-0.0107) ^ (2030-2015)   
POB 2030 = 4796 habitantes    
        
3)  MÉTODO EXPONENCIAL      
     
 
      
     
Dato:      e = 2.718281828 
Pf = Pa (1 + rt/ 1000) 
r = (población actual- población inicial) / (año actual -año 
inicial) 
t P. diseño
1 25 a +
1 a 2 20 a 30
2 10 a 20
POB año n = POB año 1 * (1 + r) ^año n - año 1 
r = ((Pob. actual / Pob. Inicial) ^ (1/10)) - 1 
Pf = Pt * e^ (k (af - ai)) 
Kn = año n - año p 








K1 = 2000 -  2015  
K1 = (Ln 2015 – Ln 2000) / (2015-2000)   
K1 = -0.0072  
    
K2 = 2000   -  2005  
K2 = (Ln 2005 – Ln 2000) / (2005-2000)  
K2 = -0.004   
 
K3 = 2005 -  2015  
K3 = (Ln 2015 – Ln 2005) / (2015-2005)    
K3 = -0.009   
Kpromedio = (K1+K2*K3) /3  
Kpromedio = (-0.0072 - 0.004 – 0.009) / 3 
Kpromedio = - 0.0066 
Reemplazamos en la fórmula de Pf: 
Pf = 5633* 2.718281828^ ( -0.0066 (2015-2000)) 
Pf = 5099 habitantes 
- Por lo tanto, usaremos la población promedio 
Pf = (5274+4796+5099) / 3 
Pf = 5056 habitantes en el año 2030 
Población Vivienda  Índice de hab/viv 





Tabla 6  
Resultados para el diseño de alcantarillado convencional por tramo para el año 2030. 















BZ N° 1 4037.27 TUBERIA-1 1 y 2 4037.27 4031.85 90.75 39.78 39.78 0.060 0.150 1.50 1.20 0.060 0.20 1.80 56.57
BZ N° 2 4031.85 TUBERIA-2 2 y 3 4031.85 4027.35 78.48 18.36 58.14 0.088 0.220 1.50 1.20 0.057 0.20 1.76 55.43
BZ N° 3 4027.35 TUBERIA-3 3 y 4 4027.35 4021.39 94.27 48.96 107.1 0.162 0.405 1.50 1.20 0.063 0.20 1.85 58.20
BZ N° 4 4021.39 TUBERIA-4 4 y 5 4021.39 4017.07 89.85 30.6 137.7 0.208 0.521 1.50 1.20 0.048 0.20 1.62 50.76
BZ N° 5 4017.07 TUBERIA-5 5 y 6 4017.07 4013.45 73.54 33.66 171.36 0.259 0.648 1.50 1.20 0.049 0.20 1.63 51.36
BZ N° 6 4013.45 TUBERIA-6 6 y 7 4013.45 4010.41 85.39 21.42 192.78 0.292 0.729 1.50 1.20 0.036 0.20 1.39 43.68
BZ N° 7 4010.41 TUBERIA-7 8 y 9 4041.81 4032.61 89.85 24.48 217.26 0.329 0.822 1.50 1.20 0.102 0.16 2.36 47.40
BZ N° 8 4041.81 TUBERIA-8 9 y 10 4032.61 4021.00 96.33 36.72 253.98 0.384 0.961 1.50 1.20 0.121 0.16 2.56 51.43
BZ N° 9 4032.61 TUBERIA-9 10 y 11 4021.00 4016.08 79.10 15.3 269.28 0.407 1.019 1.50 1.20 0.062 0.16 1.84 36.95
BZ N° 10 4021.00 TUBERIA-10 11 y 12 4016.08 4015.46 93.54 24.48 293.76 0.444 1.111 1.50 1.20 0.007 0.16 0.60 12.06
BZ N° 11 4016.08 TUBERIA-11 12 y 6 4015.46 4013.45 80.03 27.54 321.3 0.486 1.215 1.50 1.20 0.025 0.16 1.17 23.48
BZ N° 12 4015.46 TUBERIA-12 13 y 14 4027.87 4018.21 101.14 30.6 351.9 0.532 1.331 1.50 1.20 0.096 0.16 2.28 45.78
BZ N° 13 4027.87 TUBERIA-13 14 y 15 4018.21 4014.81 85.80 24.48 376.38 0.569 1.424 1.50 1.20 0.040 0.16 1.47 29.49
BZ N° 14 4018.21 TUBERIA-14 15 y 16 4014.81 4012.19 92.13 21.42 397.8 0.602 1.505 1.50 1.20 0.028 0.16 1.24 24.98
BZ N° 15 4014.81 TUBERIA-15 16 y 7 4037.44 4010.41 66.61 24.48 422.28 0.639 1.597 1.50 1.20 0.406 0.16 4.69 94.37
BZ N° 16 4012.19 TUBERIA-17 17 y 1 4047.92 4037.27 86.35 24.48 446.76 0.676 1.690 1.50 1.20 0.123 0.16 2.59 52.03
BZ N° 17 4047.92 TUBERIA-18 1 y 9 4037.27 4032.61 85.49 33.66 480.42 0.727 1.817 1.50 1.20 0.055 0.16 1.72 34.59
BZ N° 18 4045.75 TUBERIA-19 9 y 13 4032.61 4027.87 87.55 30.6 511.02 0.773 1.933 1.50 1.20 0.054 0.16 1.71 34.47
BZ N° 19 4043.12 TUBERIA-20 18 y 2 4045.75 4031.85 85.68 30.6 541.62 0.819 2.049 1.50 1.20 0.162 0.16 2.97 59.67
BZ N° 20 4040.79 TUBERIA-21 2 y 10 4031.85 4021.00 81.05 33.66 575.28 0.870 2.176 1.50 1.20 0.134 0.16 2.70 54.20
BZ N° 21 4037.44 TUBERIA-22 10 y 14 4021.00 4018.21 81.64 18.36 593.64 0.898 2.245 1.50 1.20 0.034 0.16 1.36 27.39
TUBERIA-23 19 y 3 4043.12 4027.35 87.13 27.54 621.18 0.940 2.350 2.35 1.88 0.181 0.16 3.13 63.03
TUBERIA-24 3 y 11 4027.35 4016.08 78.36 18.36 639.54 0.968 2.419 2.42 1.94 0.144 0.16 2.79 56.18
TUBERIA-25 11 y 15 4016.08 4014.81 82.00 27.54 667.08 1.009 2.523 2.52 2.02 0.015 0.16 0.92 18.44
TUBERIA-26 20 y 4 4040.79 4021.39 94.32 27.54 694.62 1.051 2.627 2.63 2.10 0.206 0.16 3.34 67.19
TUBERIA-27 4 y 12 4021.39 4015.46 75.45 15.3 709.92 1.074 2.685 2.69 2.15 0.079 0.16 2.07 41.53
TUBERIA-28 12 y 16 4015.46 4012.19 85.29 21.42 731.34 1.106 2.766 2.77 2.21 0.038 0.16 1.44 29.01
TUBERIA-29 21 y 5 4037.44 4017.07 94.57 24.48 755.82 1.144 2.859 2.86 2.29 0.215 0.16 3.42 68.75




Para el cálculo de diámetro de tubería se determinará con la siguiente formula:  
∅𝑚á𝑥 = √
4 ∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑚3/𝑠𝑒𝑔)
𝜋 ∗ 𝑉𝑚á𝑥
 
Tomando los datos obtenidos en ejemplo anterior de la tubería 1, reemplazamos los datos: 
∅𝑚á𝑥 = √
4 ∗ (0.0616 ∗ 10−3)𝑚3/𝑠𝑒𝑔
3.14 ∗ 5 𝑚/𝑠𝑒𝑔
 
∅𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 𝒎  
Por lo que usaremos los ∅min recomendados por el RNE que son ∅200mm para redes 
principales y ∅160mm para redes secundarias. 
- METRADO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL 
Tabla 7 
Metrado del sistema de alcantarillado convencional 
  
 
 N° de MEDIDAS
  veces Largo Ancho Altura
RED DE DESAGUE PRINCIPAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
  EXCAV. ZANJA MAQ. P/TUB. T-N H= 1.51 a 2.00m 1.00 m 1546.60
TUBERIA 1  / ENTRE BZ1 - BZ 2 1.00 m 90.75 90.75
TUBERIA 2 / ENTRE BZ2 - BZ3 1.00 m 78.48 78.48
TUBERIA 6 / ENTRE BZ6 - BZ 7 1.00 m 85.39 85.39
TUBERIA 7 / ENTRE BZ8 - BZ9 1.00 m 89.85 89.85
TUBERIA 8 / ENTRE BZ9 - BZ10 1.00 m 96.33 96.33
TUBERIA 11 / ENTRE BZ12 - BZ6 1.00 m 80.03 80.03
TUBERIA 12 / ENTRE BZ13 - BZ14 1.00 m 101.14 101.14
TUBERIA 13 / ENTRE BZ14 -  BZ15 1.00 m 85.80 85.8
TUBERIA 14 / ENTRE BZ15 - BZ16 1.00 m 92.13 92.13
TUBERIA 15 / ENTRE BZ16 - BZ7 1.00 m 66.61 66.61
TUBERIA 17 / ENTRE BZ17 - BZ1 1.00 m 86.25 86.25
TUBERIA 18 / ENTRE BZ1 - BZ9 1.00 m 85.49 85.49
TUBERIA 19 / ENTRE BZ9 - BZ13 1.00 m 87.55 87.55
TUBERIA 20 / ENTRE BZ18 - BZ2 1.00 m 85.68 85.68
TUBERIA 21 / ENTRE BZ2 - BZ10 1.00 m 81.06 81.06
TUBERIA 22 / ENTRE BZ10 - BZ14 1.00 m 81.64 81.64
TUBERIA 23 / ENTRE BZ19 - BZ3 1.00 m 87.13 87.13






  EXCAV. ZANJA MAQ. P/TUB. T-N H= 2.01 a 2.50m 670.84
TUBERIA 3 / ENTRE BZ3 - BZ4 1.00 m 94.27 94.27
TUBERIA 29 / ENTRE BZ21 - BZ5 1.00 m 94.58 94.58
TUBERIA 5 / ENTRE BZ5 - BZ6 1.00 m 73.54 73.54
TUBERIA 9 / ENTRE BZ10 - BZ11 1.00 m 79.10 79.1
TUBERIA 10 / ENTRE BZ11 - BZ12 1.00 m 93.54 93.54
TUBERIA 24 / ENTRE BZ3 - BZ11 1.00 m 78.36 78.36
TUBERIA 25 / ENTRE BZ11 - BZ15 1.00 m 82.00 82
TUBERIA 27 / ENTRE BZ4 - BZ12 1.00 m 75.45 75.45
  EXCAV. ZANJA MAQ. P/TUB. T-N H= 2.51 a 3.00m 184.17
TUBERIA 4 / ENTRE BZ4 - BZ5 1.00 m 89.85 89.85
TUBERIA 26 / ENTRE BZ20 - BZ4 1.00 m 94.32 94.32
  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA 2401.61
TUBERIA 1  / ENTRE BZ1 - BZ 2 1.00 m 90.75 90.75
TUBERIA 2 / ENTRE BZ2 - BZ3 1.00 m 78.48 78.48
TUBERIA 6 / ENTRE BZ6 - BZ 7 1.00 m 85.39 85.39
TUBERIA 7 / ENTRE BZ8 - BZ9 1.00 m 89.85 89.85
TUBERIA 8 / ENTRE BZ9 - BZ10 1.00 m 96.33 96.33
TUBERIA 11 / ENTRE BZ12 - BZ6 1.00 m 80.03 80.03
TUBERIA 12 / ENTRE BZ13 - BZ14 1.00 m 101.14 101.14
TUBERIA 13 / ENTRE BZ14 -  BZ15 1.00 m 85.80 85.8
TUBERIA 14 / ENTRE BZ15 - BZ16 1.00 m 92.13 92.13
TUBERIA 15 / ENTRE BZ16 - BZ7 1.00 m 66.61 66.61
TUBERIA 17 / ENTRE BZ17 - BZ1 1.00 m 86.25 86.25
TUBERIA 18 / ENTRE BZ1 - BZ9 1.00 m 85.49 85.49
TUBERIA 19 / ENTRE BZ9 - BZ13 1.00 m 87.55 87.55
TUBERIA 20 / ENTRE BZ18 - BZ2 1.00 m 85.68 85.68
TUBERIA 21 / ENTRE BZ2 - BZ10 1.00 m 81.06 81.06
TUBERIA 22 / ENTRE BZ10 - BZ14 1.00 m 81.64 81.64
TUBERIA 23 / ENTRE BZ19 - BZ3 1.00 m 87.13 87.13
TUBERIA 28 / ENTRE BZ12 - BZ16 1.00 m 85.29 85.29
TUBERIA 3 / ENTRE BZ3 - BZ4 1.00 m 94.27 94.27
TUBERIA 29 / ENTRE BZ21 - BZ5 1.00 m 94.58 94.58
TUBERIA 5 / ENTRE BZ5 - BZ6 1.00 m 73.54 73.54
TUBERIA 9 / ENTRE BZ10 - BZ11 1.00 m 79.10 79.10
TUBERIA 10 / ENTRE BZ11 - BZ12 1.00 m 93.54 93.54
TUBERIA 24 / ENTRE BZ3 - BZ11 1.00 m 78.36 78.36
TUBERIA 25 / ENTRE BZ11 - BZ15 1.00 m 82.00 82.00
TUBERIA 27 / ENTRE BZ4 - BZ12 1.00 m 75.45 75.45
TUBERIA 4 / ENTRE BZ4 - BZ5 1.00 m 89.85 89.85
TUBERIA 26 / ENTRE BZ20 - BZ4 1.00 m 94.32 94.32
  CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS H= 0.30 m 2401.61
  ZANJA P/TUB. T-N H= 1.51 a 2.00m 1.00 m 1546.60 1546.6
  ZANJA P/TUB. T-N H= 2.01 a 2.50m 1.00 m 670.84 670.84
  ZANJA P/TUB. T-N H= 2.51 a 3.00m 1.00 m 184.17 184.17
  1er RELLENO DE PROTECCION P/TUB. CON ARENA GRUESA E= 30 cm 2401.61
  ZANJA P/TUB. T-N H= 1.51 a 2.00m 1.00 m 1546.60 1546.6
  ZANJA P/TUB. T-N H= 2.01 a 2.50m 1.00 m 670.84 670.84
  ZANJA P/TUB. T-N H= 2.51 a 3.00m 1.00 m 184.17 184.17
  RELLENO COMP. ZANJA P/TUB. T-N H= 1.51 a 2.00m 1.00 m 1546.60 1546.60
  RELLENO COMP. ZANJA P/TUB. T-N H= 2.01 a 2.50m 1.00 m 670.84 670.84
  RELLENO COMP. ZANJA P/TUB. T-N H= 2.51 a 3.00m 1.00 m 184.17 184.17
  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 m3 2247.91
volumen de zanjas m3 1873.26






Fuente: Elaboración propia 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
  SUM. E INS. TUB. PVC-UF NTP ISO DN 200 mm incluye anillo + 2% de desper. 512.28
TUBERIA 1  / ENTRE BZ1 - BZ 2 1.00 m 90.75 90.75
TUBERIA 2 / ENTRE BZ2 - BZ3 1.00 m 78.48 78.48
TUBERIA 3 / ENTRE BZ3 - BZ4 1.00 m 94.27 94.27
TUBERIA 4 / ENTRE BZ4 - BZ5 1.00 m 89.85 89.85
TUBERIA 5 / ENTRE BZ5 - BZ6 1.00 m 73.54 73.54
TUBERIA 6 / ENTRE BZ6 - BZ 7 1.00 m 85.39 85.39
  SUM. E INS. TUB. PVC-UF NTP ISO DN 160 mm incluye anillo + 2% de desper. 1889.33
TUBERIA 7 / ENTRE BZ8 - BZ9 1.00 m 89.85 89.85
TUBERIA 8 / ENTRE BZ9 - BZ10 1.00 m 96.33 96.33
TUBERIA 9 / ENTRE BZ10 - BZ11 1.00 m 79.10 79.10
TUBERIA 10 / ENTRE BZ11 - BZ12 1.00 m 93.54 93.54
TUBERIA 11 / ENTRE BZ12 - BZ6 1.00 m 80.03 80.03
TUBERIA 12 / ENTRE BZ13 - BZ14 1.00 m 101.14 101.14
TUBERIA 13 / ENTRE BZ14 -  BZ15 1.00 m 85.80 85.80
TUBERIA 14 / ENTRE BZ15 - BZ16 1.00 m 92.13 92.13
TUBERIA 15 / ENTRE BZ16 - BZ7 1.00 m 66.61 66.61
TUBERIA 17 / ENTRE BZ17 - BZ1 1.00 m 86.25 86.25
TUBERIA 18 / ENTRE BZ1 - BZ9 1.00 m 85.49 85.49
TUBERIA 19 / ENTRE BZ9 - BZ13 1.00 m 87.55 87.55
TUBERIA 20 / ENTRE BZ18 - BZ2 1.00 m 85.68 85.68
TUBERIA 21 / ENTRE BZ2 - BZ10 1.00 m 81.06 81.06
TUBERIA 22 / ENTRE BZ10 - BZ14 1.00 m 81.64 81.64
TUBERIA 23 / ENTRE BZ19 - BZ3 1.00 m 87.13 87.13
TUBERIA 24 / ENTRE BZ3 - BZ11 1.00 m 78.36 78.36
TUBERIA 25 / ENTRE BZ11 - BZ15 1.00 m 82.00 82.00
TUBERIA 26 / ENTRE BZ20 - BZ4 1.00 m 94.32 94.32
TUBERIA 27 / ENTRE BZ4 - BZ12 1.00 m 75.45 75.45
TUBERIA 28 / ENTRE BZ12 - BZ16 1.00 m 85.29 85.29
TUBERIA 29 / ENTRE BZ21 - BZ5 1.00 m 94.58 94.58
  EMPALME DE TUBERIA A BUZON 21.00 unid 21.00
21 buzones de descarga
PRUEBAS
  PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE 2401.61
tub. 200 mm 1.00 m 512.28 512.28
tub. 160 mm 1.00 m 1889.33 1889.33
BUZONES 
  EXCAV. ZANJA P/BUZON D=1.20 EN T-NORMAL DE 1.51m a 2.00m PROF. 16.00 m3 48.32
  EXCAV. ZANJA P/BUZON D=1.20 EN T-NORMAL DE 2.01m a 2.50m PROF. 3.00 m3 15.09
  EXCAV. ZANJA P/BUZON D=1.20 EN T-NORMAL DE 2.51m a 3.00m PROF. 2.00 m3 10.06
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I h=1.51m - 2.00m 16.00 unid 16.00
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I h=2.01m - 2.50m 3.00 unid 3.00
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I h= 2.51m - 3.00m 2.00 unid 2.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T- NORMAL DN 160 DE 0.60m a 1.00m DE PROF 225 m 6 1350.00
CAMA DE APOYO P/TUB DN 160mm CON MAT. PRESTAMO 225 m 6 1350.00
RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO h=0.30m 225 m 6 1350.00
ELIMINACION DESMONTE 225 m3 243
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA


























































Se tomará en consideración los mismos resultados obtenidos en la tabla 5, el caudal de aporte 
varía entre 1.20 lts/seg y 2.34 lts/seg, por lo que según la Tabla 1 Diámetros máximos de 
tuberías los diámetros de tubería a emplear serian de 3” y 4” respectivamente. Sin embargo, 
la Guía de diseño de alcantarillado por vacío menciona que para las redes de vacío 
principales se emplearán tuberías con diámetro de 4”. 
Tabla 8  







Para el cálculo de horas de trabajo anuales de un operador del sistema por vacío a tiempo 
completo, considerando en una semana de 40 horas y que el 50% del mantenimiento de 




+ (0.5 ∗  𝑀𝐹 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 ∗ 2) 
Dónde: EMF = factor de emergencia BAJA= 0.2; MEDIA= 1.2; ALTA= 0.8 




+ (0.5 ∗ 1.2 ∗ 12 ∗ 2) = 2094.4 hr/año  
 
Diámetro de la Tubería GPM LPS 
3” 19.52 1.23 
4” 37.84 2.39 
6” 104.57 6.60 
8” 209.37 13.21 




Asimismo, para determinar el poder de las bombas de vacío a usar se calculará de la siguiente 
manera:  
𝑃 = 0.746   𝐻   
Donde: 
P: costo anual de energía  
T: tiempo de operación (hr/año) 
H: caballos de fuerza 
C: costo de electricidad (S/. / Kwh) 
Para el cálculo se considerará una bomba de vacío DOSIVAC DSCH 3000 de 7.5 HP.  
El costo de Kwh según Luz del Sur es de S/ 0.44. 
El tiempo de operación según la Guía de Diseño de alcantarillado por vacio es 2-3 hrs/dia  
Reemplazando:  P = 0.746*1080hr/año *7.5hp*0.44 
    P = S/ 2,658.74 
 
DISEÑO DE CAMARA DE VACÍO 
Tomaremos los datos de Qpromedio x lote y Qmed. Horar. De la tabla 5 
- Qmáx x lote = 0.06 lt/seg = 0.95 GPM 
- N° de lotes aportantes = 8 viviendas 
- Qmed horar. = 0.15 lt/seg = 2.39 GPM 
- Volumen Cámara colectora = 40 litros = 10.57 Galones US 
- Volumen mínimo de cámara = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟









- Tiempo mínimo de llenado = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎
𝑄 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 




- Tiempo máximo de llenado = Tiempo min. De llenado * # viviendas 
= 0.55 minutos* 8 viviendas = 4.4 minutos 
= 13. 64 veces / hora 
= 327.27 veces /dia 
 1m3 =  264.17 Galones  
 1 litro =  0.2617 galon US 
 
- METRADO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR VACÍO 
Tabla 9 
Metrado del sistema de alcantarillado por vacío 
 
N° de MEDIDAS
 veces Largo Ancho Altura
RED DE DESAGUE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
  EXCAV. ZANJAS P/TUB PCV ø4" DE 1.20m a 1.50m 1.00 m 1378.59
  HORIZONTAL 793.03
 CA. TARMA /  CA. JOSE SUCRE Y CA. LIBERTAD 1.00 m 89.69
CA. TARMA / CA. LIBERTAD Y CA . UCAYALI 1.00 m 79.81
CA. TARMA / CA. UCAYALI Y CA. CUZCO 1.00 m 93.76
CA. TARMA / CA. CUZCO Y CA. SAN MARTIN 1.00 m 90.24
CA. SAN PEDRO / CA. JOSE SUCRE T CA. LIBERTAD 1.00 m 100.65
CA. SAN PEDRO / CA. LIBERTAD Y CA. UCAYALI 1.00 m 85.95
CA. SAN PEDRO / CA. UCAYALI Y CA. CUZCO 1.00 m 91.82
CA. SAN PEDRO / CA. CUZCO Y CA. SAN MARTIN 1.00 m 66.52
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA. JOSE SUCRE 1.00 m 34.50
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA. UCAYALI 1.00 m 46.50
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA SAN MARTIN 1.00 m 13.60
  VERTICAL 585.56
CA. JOSE SUCRE / CA. FRANCISCO BOLOGNESI Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 56.41
CA. JOSE SUCRE / CA. SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 87.00
CA. LIBERTAD / CA. TARMA Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 51.16
CA. LIBERTAD / CA. SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 91.55
CA. UCAYALI / CA. AREQUIPA Y CA. TARMA 1.00 m 28.64
CA. UCAYALI / CA. TARMA Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 78.67
CA. UCAYALI / CA SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 15.68
CA. CUZCO / ESQ. CA. TARMA 1.00 m 8.37
CA. SAN MARTIN / CA. TARMA Y CA. CHANCHAMAYO 1.00 m 73.36
CA. SAN MARTIN / CA. CHANCHAMAYO Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 86.01
CONEXIÓN DE RED DE VACIO A ESTACION DE VACIO 1.00 m 8.72







  EXCAV. ZANJAS P/CAMARA DE VACIO DE 1.20m a 1.50m 35 m3 51.43 51.43
  CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS H= 0.30 m 1.00 m 1378.59
  HORIZONTAL 793.03
 CA. TARMA /  CA. JOSE SUCRE Y CA. LIBERTAD 1.00 m 89.69
CA. TARMA / CA. LIBERTAD Y CA . UCAYALI 1.00 m 79.81
CA. TARMA / CA. UCAYALI Y CA. CUZCO 1.00 m 93.76
CA. TARMA / CA. CUZCO Y CA. SAN MARTIN 1.00 m 90.24
CA. SAN PEDRO / CA. JOSE SUCRE T CA. LIBERTAD 1.00 m 100.65
CA. SAN PEDRO / CA. LIBERTAD Y CA. UCAYALI 1.00 m 85.95
CA. SAN PEDRO / CA. UCAYALI Y CA. CUZCO 1.00 m 91.82
CA. SAN PEDRO / CA. CUZCO Y CA. SAN MARTIN 1.00 m 66.52
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA. JOSE SUCRE 1.00 m 34.50
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA. UCAYALI 1.00 m 46.50
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA SAN MARTIN 1.00 m 13.60
  VERTICAL 585.56
CA. JOSE SUCRE / CA. FRANCISCO BOLOGNESI Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 56.41
CA. JOSE SUCRE / CA. SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 87.00
CA. LIBERTAD / CA. TARMA Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 51.16
CA. LIBERTAD / CA. SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 91.55
CA. UCAYALI / CA. AREQUIPA Y CA. TARMA 1.00 m 28.64
CA. UCAYALI / CA. TARMA Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 78.67
CA. UCAYALI / CA SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 15.68
CA. CUZCO / ESQ. CA. TARMA 1.00 m 8.37
CA. SAN MARTIN / CA. TARMA Y CA. CHANCHAMAYO 1.00 m 73.36
CA. SAN MARTIN / CA. CHANCHAMAYO Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 86.01
CONEXIÓN DE RED DE VACIO A ESTACION DE VACIO 1.00 m 8.72
  RELLENO COMP. ZANJA P/TUB. T-N H= 1.20a 1.50m 1.00 m 1378.59
  HORIZONTAL 793.03
 CA. TARMA /  CA. JOSE SUCRE Y CA. LIBERTAD 1.00 m 89.69
CA. TARMA / CA. LIBERTAD Y CA . UCAYALI 1.00 m 79.81
CA. TARMA / CA. UCAYALI Y CA. CUZCO 1.00 m 93.76
CA. TARMA / CA. CUZCO Y CA. SAN MARTIN 1.00 m 90.24
CA. SAN PEDRO / CA. JOSE SUCRE T CA. LIBERTAD 1.00 m 100.65
CA. SAN PEDRO / CA. LIBERTAD Y CA. UCAYALI 1.00 m 85.95
CA. SAN PEDRO / CA. UCAYALI Y CA. CUZCO 1.00 m 91.82
CA. SAN PEDRO / CA. CUZCO Y CA. SAN MARTIN 1.00 m 66.52
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA. JOSE SUCRE 1.00 m 34.50
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA. UCAYALI 1.00 m 46.50
CA. SIMON BOLIVAR / ESQ. CA SAN MARTIN 1.00 m 13.60
  VERTICAL 585.56
CA. JOSE SUCRE / CA. FRANCISCO BOLOGNESI Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 56.41
CA. JOSE SUCRE / CA. SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 87.00
CA. LIBERTAD / CA. TARMA Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 51.16
CA. LIBERTAD / CA. SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 91.55
CA. UCAYALI / CA. AREQUIPA Y CA. TARMA 1.00 m 28.64
CA. UCAYALI / CA. TARMA Y CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 78.67
CA. UCAYALI / CA SIMON BOLIVAR Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 15.68
CA. CUZCO / ESQ. CA. TARMA 1.00 m 8.37
CA. SAN MARTIN / CA. TARMA Y CA. CHANCHAMAYO 1.00 m 73.36
CA. SAN MARTIN / CA. CHANCHAMAYO Y CA. SAN PEDRO 1.00 m 86.01
CONEXIÓN DE RED DE VACIO A ESTACION DE VACIO 1.00 m 8.72
  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 m3 297.77 297.77
volumen de zanjas







SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC ø4" CLASE 10 1.00 m 1378.59 1378.59
CA. TARMA 1.00 m 353.49
CA. SAN PEDRO 1.00 m 344.94
CA. SAN MARTIN 1.00 m 168.09
CA. JOSE A. SUCRE 1.00 m 143.41
CA. LIBERTAD 1.00 m 142.71
CA. UCAYALI 1.00 m 122.98
CA. CUZCO 1.00 m 8.37
CA. SIMON BOLIVAR 1.00 m 94.60
  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC ø4" 45° 50 unid 50.00 50.00
     conexión a camaras de vacio 35 unid
     empalme en redes de vacio 15 unid
  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE VACIO 35 unid 35.00
CONEXIÓN DOMICILIARIA TUBERIA PVC 160mm
MOVIMIENTO DE TIERRAS
  EXCAVACION ZANJAS P/TUB PVC 160mm (CASAS) 225 m 1.20 270.00
FRENTE  A CA. TARMA 46 m 1.20 55.20
FRENTE A CA. LIBERTAD 27 m 1.20 32.40
FRENTE A CA. UCAYALI 24 m 1.20 28.80
FRENTE A CA. CUZCO 25 m 1.20 30.00
FRENTE A CA. JOSE A. SUCRE 23 m 1.20 27.60
FRENTE A CA, SIMON BOLIVAR 19 m 1.20 22.80
FRENTE A CA. SAN PEDRO 28 m 1.20 33.60
FRENTE A CA. CHANCHAMAYO 13 m 1.20 15.60
FRENTE A CA. SAN MARTIN 20 m 1.20 24.00
  EXCAV. ZANJAS DE 1.20m a 1.50m MANZANAS 1.00 m 2636.94
   CA. TARMA m 482.07
MZ P 1.00 m 67.69
MZ K 1.00 m 78.68
MZ Q 1.00 m 67.13
MZ R 1.00 m 72.77
MZ L 1.00 m 68.90
MZ S 1.00 m 62.07
MZ M 1.00 m 64.82
   CA. SIMON BOLIVAR m 184.17
MZ J 1.00 m 53.67
MZ D 1.00 m 34.61
MZ K 1.00 m 18.61
MZ E 1.00 m 22.71
MZ F 1.00 m 54.57
   CA. CHANCHAMAYO m 173.95
MZ G 1.00 m 54.05
MZ L 1.00 m 44.45
MZ M 1.00 m 46.98
MZ H 1.00 m 28.47
   CA. SAN PEDRO m 395.14
MZ A 1.00 m 62.10
MZ E 1.00 m 70.50
MZ B 1.00 m 54.96
MZ F y G 1.00 m 123.47
MZ C 1.00 m 32.50
MZ H 1.00 m 51.61
   CA. JOSE A. SUCRE m 238.93
MZ J 1.00 m 58.46
MZ K 1.00 m 52.77
MZ D 1.00 m 66.40





Fuente: Elaboración propia 
 




   CA. LIBERTAD m 263.75
MZ P 1.00 m 61.70
MZ Q 1.00 m 55.96
MZ K 1.00 m 44.63
MZ E 1.00 m 68.26
MZ B 1.00 m 33.20
   CA. UCAYALI m 264.49
MZ Q 1.00 m 33.90
MZ R 1.00 m 40.35
MZ L 1.00 m 52.28
MZ F 1.00 m 36.11
MZ G 1.00 m 32.90
MZ B 1.00 m 32.97
MZ C 1.00 m 35.98
   CA. CUZCO m 434.66
MZ R 1.00 m 69.09
MZ S 1.00 m 74.69
MZ L 1.00 m 51.04
MZ M 1.00 m 60.08
MZ G 1.00 m 53.08
MZ H 1.00 m 55.97
MZ C 1.00 m 70.71
   CA. SAN MARTIN m 199.79
MZ M 1.00 m 38.12
MZ N 1.00 m 58.16
MZ H 1.00 m 44.51
MZ I 1.00 m 59.00
  CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS H= 0.30m 1.00 m 2906.94 2906.94
  RELLENO COMP. ZANJA P/TUB T-N 1.20 a 1.50m 1.00 m 2906.94 2906.94
  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 m3 523.25 627.90
factor de esponjamiento 0.2 104.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

































ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO ENTRE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
CONVENCIONAL  
Se obtuvo los siguientes montos referenciales:  
Tabla 10 
Resumen valor referencial de los sistemas de alcantarillado convencional y por vacío 
TIPO DE SISTEMA COSTO 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL S/. 439,997.96 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR VACIO S/. 464,667.36 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  13 Barra comparativo de los sistemas de alcantarillado convencional y por vacio 
  
Se puede apreciar que el valor del sistema de alcantarillado por vacío es 5.61% superior 
respecto al valor del sistema de alcantarillado convencional, por lo que se puede decir que el 





















Figura  14  Barra comparativo de movimiento de tierras y suministros e instalacion de tuberias de los 
sistemas de alcantarillado convencional y por vacio 
Se puede observar en la Figura N°14 que la poca profundidad con la que trabaja el sistema de 
alcantarillado por vacío ha permitido obtener un ahorro considerable teniendo en cuenta que el 
perfil de terreno favorecía al sistema de alcantarillado convencional. 
Asimismo, se puede apreciar un costo superior de los suministros e instalación de tuberías en 
el sistema de alcantarillado por vacío respecto al sistema de alcantarillado convencional, dado 
que existe una tubería paralela a la red principal de vacío, el cual sirve para llevar las aguas 
residuales a las cámaras de vacío. 
 
Figura  15 Barra comparativa de costos para conexión domiciliaria en los sistemas de alcantarillado 















SISTEMA ALCANTARILLADO POR VACIO





















Como se puede ver en la Figura N°15 el costo referencial para la conexión domiciliaria es 
considerablemente menor del sistema de alcantarillado por vacío respecto al sistema de 
alcantarillado convencional, dado que en el sistema de alcantarillado por vacío existe una red 
colectora secundaria paralela a la red principal la cual recolecta las aguas residuales de las 
viviendas para ser transportadas hacia las cámaras de vacío. 
De igual manera, la implementación de las cámaras de vacío implica un costo mayor respecto 
a la construcción de los buzones en el sistema de alcantarillado convencional, debido a que las 
cámaras de vacío cuentan con válvulas, sensores y tuberías internas que permiten el adecuado 







Ventajas y desventajas 
Considerando aspectos económicos y técnicos en sistemas de recolección de aguas residuales, 
el sistema de alcantarillado por vacío viene mostrando grandes resultados en sus aplicaciones 
en Europa, Asia y Norteamérica, por ser un sistema totalmente hermético sin presentar grandes 
inconvenientes respecto a sistemas convencionales, por lo cual el sistema de vacío presenta las 
siguientes ventajas y desventajas en relación a sistemas de alcantarillado convencional. 
1. Excavación del terreno 
- Perfil en alcantarillado por vacío: en la excavación de zanjas para el sistema de 
alcantarillado por vacío, para determinar el ancho de la zanja se tomará en cuenta 
0.30 m a cada lado de la tubería más el diámetro nominal de la tubería a emplear. 
Asimismo, la profundidad variará según el terreno donde se empleará teniendo en 
cuenta lo mostrado en la figura 3.1. 
 
Figura  16 Perfil en alcantarillado por vacío (AIRVAC) 
- Perfil de alcantarillado convencional: en ancho de zanja a emplear se determinará 
según el diámetro de tubería a emplear y deberá ser uniforme en todo el trayecto de 
la red. La profundidad de excavación buscara satisfacer el principio de 
funcionamiento de la red, que es auto limpieza por gravedad, por lo que dependerá 





Figura  17  Perfil de alcantarillado convencional (SEDAPAL) 
 
 
Imagen N° 1 excavación con maquinaria para instalación de 







2. Instalación de cámaras  
- Cámara en alcantarillado por vacío: las cámaras de vacío vienen pre ensamblados, 
por lo que el tiempo de instalación dura en un periodo de 3 horas como máximo. 
Asimismo, no se requiere de mucho personal para su instalación debido al número 
reducido de componentes y ser liviano por su material HDPE, por lo que es un 
beneficio mayor respecto a la mano de obra, como se muestra en la imagen N° 2. 
 
Imagen N°2 instalación de cámara de vacío. Fuente: Ministerio 




- Cámara en alcantarillado convencional: a comparación del sistema de alcantarillado 
por vacío, la ejecución es más lenta por su ejecución durante la obra (ver imagen 
N° 3), además de que exista riegos de sufrir filtraciones. Sin embargo, el costo de 




     
Imagen N° 3 confección de cámara in-situ para alcantarillado convencional. Fuente: obra 
Acobambilla, 2017. 
 
3. Adaptación al terreno 
- Perfil de alcantarillado por vacío: una de las principales ventajas de la red de vacío, 
es su fácil adaptación a cualquier tipo de terreno, sin importar su topografía o el 
tipo de suelo que exista. Además, su evitar fácilmente los obstáculos que pueda 
existir. 
 




- Perfil de alcantarillado convencional: a diferencia del sistema de alcantarillado por 
vacío, el alcantarillado convencional trabaja bajo el principio de auto limpieza, por 
lo que emplea la pendiente para ello. Asimismo, no se adapta fácilmente a los 
obstáculos que se puedan presentar por lo que en muchas circunstancias se necesita 
excavaciones más profundas (ver figura 3.5). 
 
Figura  19 perfil de alcantarillado convencional. Fuente: Terraigua 
4. Sin obstrucciones  
- Alcantarillado por vacío: al ser un sistema totalmente hermético, no existe 
probabilidad de que sean arrojados desechos a la red de vacío por la población de 
manera externa, ni el ingreso de aguas pluviales que normalmente provocarían 
rebalses en las redes.  
 




- Alcantarillado convencional: existe grandes posibilidades que harán que este 
sistema tenga obstrucciones por desechos orgánicos e inorgánicos que son 
arrojados en las alcantarillas y obtenidos a través de afluentes externos (ver imagen 
N° 4). 
      
Imagen N° 4 muestra problemas de rebalse y uno de los problemas de obstrucción. 
5. Diámetro de tuberías 
- La red de vacío trabaja bajo una presión negativa por lo que el sistema es 
totalmente automático de una pendiente para su auto limpieza y por ende no 
necesita de grandes diámetros de tubería, como si sucede con la red de 
alcantarillado convencional, que a medida que aumenta la recolección de las aguas 
servidas y externas aumenta su diámetro en el trayecto. 
 
Figura  21 tubería para red de vacío 
 





Cuadro comparativo entre el sistema de alcantarillado por vacio y el convencional.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
ALCANTARILLADO POR VACÍO 
ALCANTARILLADO 
CONVENCIONAL 
se realiza excavaciones con profundidades 
que varían entre 1.20 m y 1.50 m tanto en 
sentido favorable al flujo como en 
contrapendiente, por lo que el análisis es 
similar al de una red de agua potable. 
Es adecuado en pendientes favorables al 
flujo de las aguas residuales; sin embargo, 
en terrenos con contrapendiente se requiere 
excavaciones más profundas para mantener 
el sentido de gravedad de la red. 
Este sistema se puede aprovechar en terrenos 
con nivel freático alto, suelos rocosos, y 
terrenos con contrapendiente  
Su función resulta difícil en terreno con alto 
nivel freático, suelos rocosos que 
incrementan elevadamente el presupuesto y 
topografía con pendientes contrarias al flujo 
de las aguas residuales. 
El sistema presenta grandes ventajas en 
cuanto a evitar obstáculos en el recorrido, 
tales como redes de agua potable, redes de 
gas, entre otros. Dado que la flexibilidad de 
las tuberías se lo permiten. 
Al trabajar por gravedad para su auto 
limpieza, encontrarse con obstáculos como 
redes de agua potable, de gas entre otros 
hace que se lleve la red a una mayor 
profundidad.  
Las cámaras de vacío son de fácil instalación 
dado que son prefabricadas, reduciendo su 
tiempo de instalación y menor mano de obra. 
Las cámaras de inspección son fabricadas in 
situ por lo que su construcción demanda 
tiempo y mayor mano de obra, dependiendo 
de la profundidad en la que se vaya a 
instalar. 
En el mercado actual no hay muchos 
proveedores para este sistema por lo que 
algunos de los insumos tienen que ser 
importados incrementando los costos. 
En el país muchas empresas se dedican a 
este sistema de alcantarillado, por lo que no 
permite encontrar precios y marcas de 
acuerdo al proyecto. 
Este sistema depende en su totalidad de la 
estación de vació para su funcionamiento de 
presión negativa, sin importar si la topografía 
y el ambiente es el adecuado o no. 
Su principio de funcionamiento es la auto 
limpieza, por lo que en condiciones de 
pendientes favorables al flujo de las aguas 
residuales trabaja únicamente por gravedad. 
Es un sistema totalmente hermético el cual evita la 
emision de olores fetidos, no presenta problemas 
de obstrucción por la presion negativa a la cual 
funciona. Asimismo, si sucediera una roptura de 
tuberia, las aguas residuales no sadrían y 
contaminarian el suelo 
Al no ser un sistema hermético, esta expuesto a 
captar aguas de lluvia con residuos organicos asi 
como sedimentos, el cual pueden provocar 
obstrucciones y posteriores rebalses. Ademas de 





IV. DISCUSIÓN  
 
- Los resultados del estudio dan a conocer que el sistema de alcantarillado por vacio es 
un sistema tecnologico muy eficiente capaz de adaptarse a terrenos donde el sistema de 
alcantarillado convencional no son considerados apropiados por resultar elevadamente 
economicos o imposible de aplicar por la topografia de la zona a implementar. 
 
- Los resultados dan a conocer que el sistema de alcantarillado por vacio resulta ser mas 
económico en las partidas de movimiento de tierras y mano de obra por trabajar a una 
profundidad similar a la red de agua potable. Sin embargo, las cámaras de vacío y la 
estación de vacio aumentan considerablemente el presupuesto por ser accesorios que 
tienen que ser importados al no haber una empresa prestadora se ese servicio en el pais, 






V. CONCLUSIONES  
 
- Se demostró que el sistema de alcantarillado por vació puede ser empleado como 
alternativa al sistema de alcantarillado convencional en el distrito de San Pedro de 
Cajas.  
- La instalación de las cámaras de vacío reduce considerablemente el tiempo y costo de 
mano de obra por ser prefabricadas y estar ensambladas, todo lo contrario, sucede con 
los buzones del sistema de alcantarillado convencional que requiere mayor mano de 
obra. 
- El sistema de alcantarillado por vacío presenta una gran ventaja respecto al sistema de 
alcantarillado convencional, al ser sus cámaras de vacío totalmente herméticos 
impidiendo el ingreso de aguas pluviales y evitando asimismo posibilidades de 
obstrucción en la red como si suelen suceder en el sistema de alcantarillado 
convencional. Lo que hace que el sistema por vacío sea sostenible en cualquier ámbito 
de aplicación. 
- Debido a la topografía favorable con el cual cuenta el distrito, como se puede observar 
en los perfiles longitudinales elaborados, el sistema de alcantarillado convencional es 
el más adecuado por cumplir con su función de autolimpieza y ser más económico que 
el sistema de alcantarillado por vacío. 
- La inversión en el sistema de alcantarillado convencional asciende a S/ 439,997.96 en 
comparación al sistema de alcantarillado por vacío que asciende a S/ 464,667.36 el cual 
equivale a un incremento de 5.6% respecto al otro sistema. 
TIPO DE SISTEMA COSTO 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL S/. 439,997.96 







- Se recomienda implementar el sistema de alcantarillado por vacío en nuestro país, ya 
que este sistema es ideal en ambientes con altas precipitaciones, suelos rocosos, 
topografías con contrapendiente y suelos con alto nivel freático, como lo son la costa 
norte del Perú que año tras año sufren por el Fenómeno del Niño costero provocando 
obstrucciones, rupturas y focos infecciosos de enfermedades a la población. Asimismo, 
la topografía altamente accidentada en la sierra peruana, hace técnicamente muy 
costoso la instalación del sistema de alcantarillado convencional. 
- Se sugiere implementar dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones al sistema de 
alcantarillado por vacío como alternativa tecnológica para el alcantarillado en lugares 
donde el sistema de alcantarillado convencional resulte económicamente no factible, 
donde exista contrapendientes o alto nivel freático. 
- Brindar información sobre este sistema a través del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento a empresas que se dediquen al saneamiento para poder 
emplearlo en el país, el cual reduciría considerablemente los costos de los accesorios 
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OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Pregunta general 
 
¿Cuál es el sistema de 
alcantarillado más sostenible 
entre el sistema de 
alcantarillado convencional y 
el sistema de alcantarillado al 




Evaluar la implementación del 
sistema de alcantarilla por 
vacío que resulta ser más 
sostenible en comparación del 
sistema de alcantarillado 




 El sistema de alcantarillado 
por vacío resulta ser más 
sostenible en comparación 







El sistema de alcantarillado 
convencional presenta mejor 
funcionamiento en 
comparación del sistema de 
alcantarillado convencional. 
 
El sistema de alcantarillado 
por vacío se adapta mejor a la 
topografía de San Pedro de 
Cajas 
 
Los costos del sistema de 
alcantarillado por vacío es 















- Red de tuberías 
- Pendientes 






- Tipo de 
investigación  
   Explicativo 
- Nivel de 
investigación 
Descriptivo 










¿Cuál es el funcionamiento del 
sistema de alcantarillado 
convencional y del sistema de 
alcantarillado por vacío? 
 
¿De qué modo influye el diseño 
del sistema de alcantarillado por 
vacío en comparación del sistema 
de alcantarillado convencional? 
 
 
¿Cuál es el sistema de 
alcantarillado más económico 
entre el sistema de alcantarillado 
convencional y el sistema de 




Determinar el funcionamiento 
del sistema de alcantarillado 
convencional y el sistema de 
alcantarillado al vacío 
 
Analizar de qué modo influye el 
diseño del sistema de 
alcantarillado por vacío en 
comparación del sistema de 
alcantarillado convencional. 
 
Analizar los costos entre el 
sistema de alcantarillado 
convencional y el sistema de 






















- Velocidades  
- Caudales de diseño 
mínimos y 
máximos 









- Mano de obra 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 





ANEXO 2 Solicitud de planos de San Pedro de Cajas 
 









































































































































































































































































1 Bz-1 Bz-2 2.00 1.90 90.75 200 1.95 N M -         -           90.75      -          -           -           -           90.75      -           
2 Bz-2 Bz-3 1.90 1.80 78.48 200 1.85 N M -         -           78.48      -          -           -           -           78.48      -           
3 Bz-3 Bz-4 1.80 3.00 94.27 200 2.40 N M -         -           -          94.27       -           -           -           94.27      -           
4 Bz-21 Bz-5 2.50 2.50 94.57 160 2.50 N M -         -           -          94.57       -           -           -           -          94.57       
5 Bz-5 Bz-6 2.50 1.60 73.54 200 2.05 N M -         -           -          73.54       -           -           -           73.54      -           
6 Bz-6 Bz-7 1.60 1.60 85.39 200 1.60 N M -         -           85.39      -          -           -           -           85.39      -           
7 Bz-9 Bz-10 1.60 1.80 96.33 160 1.70 N M -         -           96.33      -          -           -           -           -          96.33       
8 Bz-10 Bz-11 1.80 3.00 79.1 160 2.40 N M -         -           -          79.10       -           -           -           -          79.10       
9 Bz-11 Bz-12 3.00 2.00 93.54 160 2.50 N M -         -           -          93.54       -           -           -           -          93.54       
10 Bz-12 Bz-6 2.00 1.60 80.03 160 1.80 N M -         -           80.03      -          -           -           -           -          80.03       
11 Bz-13 Bz-14 2.00 1.60 101.1 160 1.80 N M -         -           101.14    -          -           -           -           -          101.14     
12 Bz-14 Bz-15 1.60 2.00 85.8 160 1.80 N M -         -           85.80      -          -           -           -           -          85.80       
13 Bz-15 Bz-16 2.00 1.60 92.13 160 1.80 N M -         -           92.13      -          -           -           -           -          92.13       
14 Bz-16 Bz-7 1.60 1.60 66.61 160 1.60 N M -         -           66.61      -          -           -           -           -          66.61       
15 Bz-17 Bz-1 2.00 2.00 86.35 160 2.00 N M -         -           86.35      -          -           -           -           -          86.35       
16 Bz-1 Bz-9 2.00 1.60 85.49 160 1.80 N M -         -           85.49      -          -           -           -           -          85.49       
17 Bz-9 Bz-13 1.60 2.00 87.55 160 1.80 N M -         -           87.55      -          -           -           -           -          87.55       
18 Bz-18 Bz-2 2.00 1.90 85.68 160 1.95 N M -         -           85.68      -          -           -           -           -          85.68       
19 Bz-2 Bz-10 1.90 1.80 81.06 160 1.85 N M -         -           81.06      -          -           -           -           -          81.06       
20 Bz-10 Bz-14 1.80 1.60 81.64 160 1.70 N M -         -           81.64      -          -           -           -           -          81.64       
21 Bz-19 Bz-3 2.00 1.80 87.13 160 1.90 N M -         -           87.13      -          -           -           -           -          87.13       
22 Bz-3 Bz-11 1.80 3.00 78.36 160 2.40 N M -         -           -          78.36       -           -           -           -          78.36       
23 Bz-11 Bz-15 3.00 2.00 82 160 2.50 N M -         -           -          82.00       -           -           -           -          82.00       
24 Bz-20 Bz-4 2.50 3.00 94.32 160 2.75 N M -         -           -          -          94.32        -           -           -          94.32       
25 Bz-4 Bz-12 3.00 2.00 75.45 160 2.50 N M -         -           -          75.45       -           -           -           -          75.45       
26 Bz-12 Bz-16 2.00 1.60 85.29 160 1.80 N M -         -           85.29      -          -           -           -           -          85.29       
2,222.00 0.00 0.00 1,456.85 670.83 94.32 0.00 0.00 422.43 1,799.57SUBTOTAL 2
SUSTENTO DE METRADO - COLECTORES DN 160-200mm
SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO DE CAJAS, 2018





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-    -      -       -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-1 2.00 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-2 1.90 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-3 1.80 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-4 3.00 N M -    -      -       -       1.00     -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-5 2.50 N M -    -      -       1.00     -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-6 1.60 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-7 1.60 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-8 1.60 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-9 1.60 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-10 1.80 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-11 3.00 N M -    -      -       -       1.00     -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-12 2.00 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-13 2.00 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-14 1.60 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-15 2.00 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-16 1.60 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-17 2.00 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-18 2.00 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-19 2.00 N M -    -      1.00     -       -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-20 2.50 N M -    -      -       1.00     -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
Bz-21 2.50 N M -    -      -       1.00     -       -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        
21.0 -    -      16.00   3.00     2.00     -       -    -    -         -    -       -        -      -    -    -    -    -          -    -      -     -    -    -    -    -    -        SUBTOTAL 1
SUSTENTO DE METRADO  BUZONES 




























































































ANEXO 14 COMPONENTES DE UNA ESTACIÓN DE VACÍO 
 
Fuente : Guía de diseño de alcantarillado por vacío
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